
GASMESSUNG

Obere Explosionsgrenze 
(OEG)

Untere Explosionsgrenze 
(UEG)         100% UEG

Alarmwert 2  20% UEG

Alarmwert 1  10% UEG

Gemisch 
zu fett

Zündfähig

Gemisch 
zu mager

Ex-Messung in % UEG

Alarmwert     23 Vol O 2 

Normalwert  20.8 Vol O 2 

Alarmwert    19 Vol O 2 

MAK-Wert  30 ppm

Alarm 1   30 ppm

MAK-Wert  5 ppm

Alarm 1   5 ppm Alarm 2   10 ppm

Kohlenmonoxid (CO) in ppm

Alarm 2   60 ppm

Brandfördernd / Verdrängung durch andere Gase
(1% weniger Sauerstoff entspricht 5% andere Gase)

Abgase / Brände / Pelletsilo / Suizid mit Einweggrill / 
Benzinlüfter (Verbrennungsmotoren)
«Raumfreigabe nach Brand»

Abbau von Biomasse / Verwesung / Silo / 
Jauchegrube / Überladene Autobatterie / 

Suizidgas / Kanalisation

Sauerstoff (O ) in %2 

Schwefelwasserstoff (H S) in ppm2 
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